
ISTITUTO GIORDANO S.p.A. 
DIVISIONE CERTIFICAZIONE PRODOTTO 

Via Rossini, 2 - 47814 BELLARIA-IGEA MARINA (RN) 

Allegato al Certificato di Conforlnità e licenza d'uso 
del Marchio di Qualità Istituto Giordano 

N. 0081CPI4 
Metodo Prova di laboratorio N. rapporto 

di prova 
Limite di Conforme 

accettazione 

UNTE' 1254-3:2000 

p.to 5.6 

Tenuta sotto pressione idrostatica 
esterna su raccordi a compressione 

in lega di rame per guarnizioni 
miste metallo-plastica per 

acquedotti 

242314 I raccordi non 
devono 

mostrare segni 
di perdite 
quando 

sottoposti a 
prova di 

conformità 

Sì 

Sìl raccordi non 
devono 

mostrare segni 
di allentamento 
o di separazione 

del giunto 
~ quando 

sottoposti a 
prova di 

conformità 

2422681254-3:2000 

p.to 5.4 

_ I E 
r--------------i-------------+-------+---------/-------1 

Resistenza allo sfilamento ad 'I 

estrazione sotto sforzo costante su 
raccordi a compressione in lega di 

rame per guarnizioni miste metallo­
plastica per acquedotti 

UN! E 1254-3:2000 I 

pJO 5.5 

Tenuta alla pressione interna di 
giunzioni meccaniche, sottoposte a 

curvatura, tra raccordi a 
compressione in lega di rame e tubi 

in polietilene per acquèdotti 

242270 I raccordi non 
devono 

mostrare segni 
di perdite 
quando 

sottoposti a 
prova di 

conformità 

Sì 

UNI EN 1254-3:2000 

p.to 5.3 

Tenuta idraulica alla pressione 
interna su raccordi a compressione 

in lega di rame per guarnizioni 
miste metallo-plastica per 

acquedotti 

242269 Sì 
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11 Direttore della Divisione 
Certificazione 

(Dott Arch. Vi/ha Ciorgetti) 
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